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1. Общие сведения

1 Наименование объекта М униципальное общ еобразовательное 
учреж дение «С редняя 
общ еобразовательная ш кола № 10»

2 Адрес С тавропольский  край, Н овоселицкий 
район, п.Новьтй М аяк, пер.Л есной,4

3 Год постройки 1988

4 Плошадь помещений, кв.м 3551,9

5 Теплоснабжающая организация Буденновский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»

6 Материал стен Кирпич
.. . .......  . ........... ............. . . .

7 Наличие подвала / цокольного этажа в да

8 Наличие прибора учета тепловой энергии да

9 Наличие теплового пункта нет

10 Система отопления Закрытая

11 Схема отопления центратизованная

12 Система ГВС да

13 Материал трубопроводов система отопления Металлические. Полипропиленовые

14 Схема центрально го теплоснабжения да

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1 П родолж ительность отопительного  периода, дни

2022-2023г.г. 186

2023-2024г.г. 178

2024-2025г.г. 183

2 С редняя тем пература наруж ного воздуха отопительного  
периода. С
2022-2023г.г. +3,6

2023-2024г.г. +4,7

2024-2025г.г. +3,7

3 О бъём  потребляем ой  тепловой  энергии в отопительны й 
период, Г калл, (при наличии  прибора учета)

________________ Г................................ .................. ............... - ......■ „]



2022-2023г.г. 227,03
2023-2024г.г. 281,95
2024-2025г.г. 270,79

4 С лучаи разм ораж ивания внутренних систем  теплоснабж ения

2022-2023г.г. нет
2023-2024г.г. нет
2024-2025г.г. нет

5 С лучаи аварии/деф ектов вну'тренних систем  теплоснабж ения

2022-2023Г.Г. нет

2023-2024г.г. нет
2024-2025Г.Г. нет

6 О собенности  ф ункционирования объектов теплоснабж ения и 
их оборудования в отопительны й период

6.1 С лучаи переры вов в поставке теплоносителя

2022-2023г.г. нет
2023-2024Г.Г. нет
2024-2025г.г. нет

6 .2 С лучаи наруш ение тем пературного  реж им а тепловой энергии

2022-2023г.г. нет
2023-2024г.г. нет

2024-2025г. г. нет

6 .3 С лучаи сниж ение параметров давления теплоносителя

2022-2023г.г. нет

2023-2024г.г. нет

2024-2025г.г. нет

7 К оличество обращ ений/ж алоб на сниж ение 
качества/парам етров услуги отопления
2022-2023Г.Г. нет

2023-2024г.г. нет

2024-2025г.г. нет

8 К оличество случаев перерасчета плана и з-за  сниж ения 
качества/парам етров услуги
2022-2023Г.Г. нет

2023-2024г.г. нет

2024-2025г.г. нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону

№ Перечень мероприятий Срок
выполнения

3.1 П роведение гидравлических испы таний водоподогревателя в 
присутствии  представителя Буденновского  ф илиала ГУ П  СК 
« К райтеплоэнерго»

31.07.2025 г.

3 .2 П роведение пром ы вки водоподогревателя в присутствии 31.07.2025 г.



представителя Буденновского  ф илиала ГУ П  СК 
«К райтеплоэнерго»

3 .3 П роведение гидравлических обследования системы  
теплоснабж ения потребителя тепловой  энергии

31.08.2025 г.

3 .4 П роведение поверки прибора учета D IO  -99 Т С П  заводской 
№ 2 1 1 6 2

15.05.2024г.

3 .5 П роверка целостности  теплоизоляции  теплового  вода, 
водоподогревательной  установки , труб

31.08.2025 г.

3 .6 В ы полнить ревизию  запорной  арм атуры  в тепловом  пункте, 
стояках  систем ы  отопления и на внутренних сетях. П ри 
необходим ости  произвести  рем он т или замену.

31.08.2025 г

3 .7 П роверка наличия заклю ченного  договора на аварийно
диспетчерское обслуж ивание

01.07.2025г.

3 .8 П роверка наличия согласованного  й утверж денного 
тем пературного  граф ика для систем ы  отопления с 
Б уденновским  ф илиалом  ГУП СК «К райтеплоэнерго

ГК  н а  поставку 
тепловой  
энергии № 336 
от 06.02.2025 г.

3 .9 П роверка наличия согласования и утверж денного  паспорта 
теплового  пункта с Буденновским  ф илиалом  ГУП СК 
«К райтеплоэнерго»

В наличии

ЗЛО П роверка наличия согласований  и утверж денной  инструкции 
по эксплуатации и индивидуального  теплового  пункта и 
систем ы  отопления с Буденновским  ф илиалом  ГУ П  СК 
«К райтеплоэнерго»

В наличии

3 .11 П одготовка паспорта готовности  М К Д  к работе в осенне- 
зим ний период 2025-2026г.г.

31.08.2025 г

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к 
отопительному сезону.

№
п/п

Перечень документов Срок
выполнения

4.1 А К Т  о проведении гидравлических Испытаний внутренней 
систем ы  теплоснабж ения

31.07.2025 г

4 .2 А К Т  о проведении промы вки внутренней системы  
теплоснабж ения

31.07.2025 г

4 .3 А К Т  обследования систем ы  теплоснабж ения потребления 
тепловой энергии

31.08.2025 г

4 .4 . А К Т  о поверке прибора учета D IO  -99 ТС П  заводской №  
21162

15.05.2024г.

4 .5 К опия согласованного  и утверж денного  тем пературного  
граф ика для  систем ы  отопления

ГК на поставку 
тепловой 

энергии № 336 
от 06.02.2025 г.

4 .6 К опия согласованного  и утверж денного  паспорта теплового 
пункта

В наличии

4 .7 К опия согласованной  и утверж денной  инструкции по 
эксплуатации и индивидуального  теплового  пункта и системы  
отопления

В наличии

4 .8 К опия согласованной и утверж денной  схем ы  теплового  узла В наличии



4 .9 П А С П О РТ  готовности объекта к работе в осенне-зим ний 31.08.2025г.
период 2025-2026г.г.


